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1廃炉・汚染水対策の概要
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福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況 2
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主な取り組み 3
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4放射線レベル推移①（海水放射能濃度）

海水放射能濃度
 降雨の影響により一時的な上昇が見られたが，低水準で安定している。

セシウム１３７濃度（2015/7/27 ～ 2017/7/26）
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5放射線レベル推移②（空間線量率，空気中放射性物質の濃度）

空間線量率
 敷地周辺のモニタリングポスト指示値は０．６～３μSv/h程度で安定している。

空気中放射性物質の濃度
 風による舞い上がりによる一時的な上昇を除き，大きな上昇はなく低濃度で安定。

※MP1,2,4,7,8近傍は2014年10月1日，MP3,5,6近傍は2015年5月14日より測定開始

空間線量率（2015/7/27 ～ 2017/7/26）

敷地境界近傍ダストモニタ指示値（2015/7/27 ～ 2017/7/26）
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6【参考１】 ４号機原⼦炉建屋南⻄側サブドレン（No.51）の⼀時的な⽔位低下

（事象概要）
２０１７年８月２日１８時３１分頃「４号Ｒ／Ｂ及び４号Ｒｗ／Ｂ水位偏差小」警報
が発生した。
関連パラメータを確認したところ、４号機原子炉建屋南西側に設置しているサブドレ
ンＮｏ．５１（以下、「当該サブドレン」という）の水位が急激に低下し、４号機原子
炉建屋及び廃棄物処理建屋の滞留水（以下、「当該建屋滞留水」という）水位を下回っ
ていることを確認した。

事象発生時、当直長は当該サブドレン水位が急激かつマイナス値まで低下したこと、
当該サブドレン周辺にある他のサブドレン水位及び当該建屋滞留水の水位に有意な変化
はなかったことから、実事象ではなく、当該サブドレンの水位計の故障と判断した。

８月３日に当該サブドレンの水位計を点検（検尺）した結果、実測定した水位が水位
計の指示値と同等であることを確認した。
その後にトラブル調査検討会（以下、「トラ検」という）を開催し、水位計の点検結
果から、水位計の故障の可能性は低いと考え、当該サブドレン水位が実際に低下した可
能性が高いことを確認した。
このため、当該サブドレン水位が急激に低下し、その後に当該建屋滞留水の水位を上
回るまでの時間帯において、運転上の制限（以下、「ＬＣＯ」という）から逸脱した状
態であったと判断した。
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7【参考１】 ４号機原⼦炉建屋南⻄側サブドレン（No.51）の⼀時的な⽔位低下

3・４号機周辺サブドレンピット配置図
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8【参考１】 ４号機原⼦炉建屋南⻄側サブドレン（No.51）の⼀時的な⽔位低下



目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ＨＤ株式会社

9【参考１】 ４号機原⼦炉建屋南⻄側サブドレン（No.51）の⼀時的な⽔位低下
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10【参考２】陸側遮水壁第三段階開始について

※図中の数値は各未凍結箇所の未凍結区間延長
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陸側遮水壁（山側）
北側一部

未凍結箇所（未凍結長さ計：約45m（山側総延長：約860mの約5%），7箇所）Ｎ

西側① 西側② 西側③ 西側④
西側⑤

南側
北側

陸側遮水壁（海側）

陸側遮水壁（山側）

北側

西側① 西側② 西側③ 西側④
西側⑤

南側

○未凍結箇所：１箇所（未凍結区間延長計：約7m（山側総延長約860mの約1%））

8月22日午前9時00分に未凍結箇所残り１箇所（西側③）のバルブ開作業を開始。

未凍結箇所残り１箇所（西側③）を閉合し、陸側遮水壁を完全閉合していく。

第三段階（完全閉合）における閉合実施箇所

：第二段階一部閉合（Ⅰ）実施箇所

：第二段階一部閉合（Ⅱ）実施箇所

：第三段階で閉合する未凍結箇所
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11【参考３】3号機原子炉格納容器内部調査について

画像取得結果（CRDレール～ペデスタル開口部）
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12【参考３】3号機原子炉格納容器内部調査について

画像取得結果（CRDハウジング近傍）
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13【参考３】3号機原子炉格納容器内部調査について

画像取得結果（ペデスタル内）（1/3）
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14【参考３】3号機原子炉格納容器内部調査について

画像取得結果（ペデスタル内）（2/3）
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15【参考３】3号機原子炉格納容器内部調査について

画像取得結果（ペデスタル内）（3/3）


