
 

 

 
 
 
 
 
 
 

平成 25 年中の新潟県における危険物に係る事故の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 26 年 

新潟県防災局消防課 
 

 

 

 

 

 



1 

 

１ 新潟県内の危険物施設数 
  新潟県内の危険物施設の総数は年々減少しており、平成25年３月31日現在、13,156施設(完成

検査済証交付施設数、以下同じ)であり、前年同期の13,564施設と比較しても408施設(3.0％)減少

した。 
  施設区分別にみると、地下タンク貯蔵所が3,441施設(26.2％)と最も多く、次いで移動タンク貯

蔵所2,485施設(18.9％)、一般取扱所2,117施設(16.1％)、給油取扱所1,840施設(14.0％)、屋外タ

ンク貯蔵所1,717施設(13.1％)がこれに次いでいる。 
  全国と比べても、これらの施設割合の順位はほぼ同様である。 
 

新潟県内の危険物施設数 

施設数 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年

製造所 86 86 85 81 78 83 90 92 92 93

屋内貯蔵所 1,001 1001 1002 1,007 987 981 970 963 962 955

屋外タンク貯蔵所 2,081 2043 1977 1,878 1,820 1,812 1,785 1,758 1,730 1,717

屋内タンク貯蔵所 232 231 225 197 218 211 208 198 196 205

地下タンク貯蔵所 4,944 4794 4666 4,475 4,309 4,174 4,022 3,889 3,726 3,441

簡易タンク貯蔵所 85 82 76 67 65 65 59 56 53 53

移動タンク貯蔵所 2,947 2899 2888 2,816 2,748 2,672 2,584 2,506 2,504 2,485

屋外貯蔵所 219 220 214 204 194 183 178 172 170 167

給油取扱所 2,248 2224 2194 2,144 2,085 2,025 1,971 1,922 1,883 1,840

販売取扱所 56 52 48 47 45 43 42 42 40 39

移送取扱所 53 54 54 53 47 47 46 46 46 44

一般取扱所 2,430 2424 2424 2,335 2,294 2,262 2,232 2,198 2,162 2,117

合　計 16,382 16,110 15,853 15,304 14,890 14,558 14,187 13,842 13,564 13,156  

注 ３月31日現在の施設数を計上 

                             

 

 

新潟県内の危険物施設数の推移 
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新潟県内の危険物施設数(平成24年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 新潟県内の危険物に係る事故発生状況 

（１）危険物に係る事故 

  ア 事故件数 

 平成16年から事故件数は増加傾向であったが、平成25年は前年に比べて12件減少し、28
件であった。 

 
23年は東日本大震災による事故は除外している。以下同じ。 

新潟県内の危険物に係る事故件数 
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  イ 危険物施設別の事故件数 

 施設別では、平成25年は給油取扱所の事故件数が９件で最も多く、一般取扱所の８件が

これに次いでいる。 

 例年、給油取扱所、一般取扱所における事故件数が多い傾向にある。 

 

新潟県内の危険物に係る事故件数(危険物施設別) 

16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年
製造所 4 2 2 5 4 1 1 3 2
屋内貯蔵所 1 1
屋外タンク貯蔵所 4 6 4 7 6 5 6 3 3 3
屋内タンク貯蔵所 1 1
地下タンク貯蔵所 6 1 3 9 3 4 3 4 3 1
簡易タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所 3 1 4 6 4 5 3 2 1 4
屋外貯蔵所

給油取扱所 7 10 12 18 9 15 14 15 12 9
販売取扱所

移送取扱所 1 2 1 4 1
一般取扱所 16 13 9 14 9 10 17 8 15 8
危険物施設合計 36 35 35 57 38 45 45 37 39 27
施設外 1 1 1 1
全事故件数 36 35 36 57 39 45 45 37 40 28  

 

 

 

 

新潟県内の危険物に係る事故件数(危険物施設別) 
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  ウ 危険物施設における事故の発生率 

 過去５年間（平成21年～平成25年）における危険物施設の事故の危険性では、製造所及

び移送取扱所が高い。 

(注)発生率：危険物施設１万件当たりの事故件数 

 

新潟県内の危険物施設の事故の発生率 

21年 22年 23年 24年 25年

481.9 111.1 108.7 326.1 215.1

10.4

27.6 33.6 17.1 17.3 17.5

9.6 7.5 10.3 8.1 2.9

18.7 11.6 8.0 4.0 16.1

74.1 71.0 78.0 63.7 48.9

425.5 217.4 869.6 217.4
44.2 76.2 36.4 69.4 37.8

製造所

屋内貯蔵所

屋外タンク貯蔵所

屋内タンク貯蔵所

地下タンク貯蔵所

簡易タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所

屋外貯蔵所

給油取扱所

販売取扱所

移送取扱所
一般取扱所  

 

 

 

新潟県内の危険物施設の事故の発生率 
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（２）危険物に係る火災事故 

  ア 火災事故件数 

 平成25年は、一般取扱所で２件の火災が発生している。 
過去５年間（平成21年～平成25年）における危険物施設別の火災事故の発生状況をみる

と、全火災７件の全てが一般取扱所で発生している。 

 

新潟県内の危険物に係る火災事故件数(危険物施設別) 

21年 22年 23年 24年 25年 計

1 2 2 2 7
1 2 2 0 2 7

1 2 2 0 2 7

屋外貯蔵所
給油取扱所

販売取扱所

移送取扱所
一般取扱所

危険物施設合計
施設外

全事故合計

製造所

屋内貯蔵所

屋外タンク貯蔵所

屋内タンク貯蔵所

地下タンク貯蔵所

簡易タンク貯蔵所
移動タンク貯蔵所

 
 

 

新潟県内の危険物に係る火災事故件数(危険物施設別) 

 
 



6 

 

  イ 火災事故の発生原因 

 過去５年間（平成21年～平成25年）における火災事故を発生原因別にみると、人的要因

が６件（85.7％）、物的要因が１件（14.3％）と人的要因が多い。 
 人的要因の内訳をみると、維持管理不十分が３件（42.9％）と最も多く、誤操作が２件

（28.6％）、監視不十分が１件（14.3％）となっている。 

 

新潟県内の火災事故発生原因 

21年 22年 23年 24年 25年 計

人的要因 2 1 3
1 1 2

1 1
1 2 1 0 2 6

物的要因

1 1

0 0 1 0 0 1

1 2 2 0 2 7

腐食等劣化

設計不良

故障

施工不良

維持管理不十分

誤操作

操作確認不十分
操作未実施

小計

監視不十分

破損

小計

その他の要因

不明・調査中

合計  
 

 

火災事故発生原因 

 

21 年～25 年中 
火災事故 
７件 
(100%) 
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  ウ 危険物施設における火災事故の発生率 

 過去５年間（平成21年～平成25年）における新潟県の危険物施設の火災の発生率は全国

に比べ低い水準にある。 

(注)発生率：危険物施設１万件当たりの事故件数 

 

新潟県内の危険物施設の火災事故の発生率 

  21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 
製造所           
屋内貯蔵所           
屋外タンク貯蔵所           
屋内タンク貯蔵所           
地下タンク貯蔵所           
簡易タンク貯蔵所           
移動タンク貯蔵所           
屋外貯蔵所           
給油取扱所           
販売取扱所           
移送取扱所           
一般取扱所 4.4 9.0 9.1   9.4 
全施設(新潟県) 0.7 1.4 1.4 0.0 1.5 
全施設(全国) 3.4 3.9 4.2 4.4 4.3 
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（３）危険物に係る流出事故 

  ア 流出事故件数 

 平成25年は、流出事故は19件発生しており、平成24年に比べ11件減少している。 
過去５年間（平成21年～平成25年）における危険物施設別の流出事故の発生状況をみる

と、全流出事故132件のうち、一般取扱所が47件（35.6％）、と最も多く、次いで給油取扱

所が21件（15.9％）、屋外タンク貯蔵所が19件（14.4％）となっている。 

新潟県内の危険物に係る流出事故(危険物施設別) 

21年 22年 23年 24年 25年 合計
4 1 1 3 1 10

1 1
5 6 3 3 2 19

0
3 3 3 3 1 13

0
4 2 1 4 11

0
5 3 5 4 4 21

0
2 1 4 1 8
8 13 6 14 6 47

31 29 23 29 18 130
1 1 2

31 29 23 30 19 132全事故合計

製造所

屋内貯蔵所

屋外タンク貯蔵所

屋内タンク貯蔵所

地下タンク貯蔵所

簡易タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所

屋外貯蔵所

給油取扱所

販売取扱所

移送取扱所
一般取扱所

危険物施設合計
施設外

 
 

新潟県内の危険物に係る流出事故(危険物施設別) 
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  イ 流出事故の発生原因 

 平成25年は物的要因による事故が11件、人的要因による事故が７件発生している。 
過去５年間（平成21年～平成25年）における流出事故の発生原因別にみると、物的要因

が77件（58.3％）と最も多く、人的要因が47件（35.6％）、不明・調査中が７件、その他

の原因が１件であった。 
物的要因の内訳をみると、腐食等劣化が57件（43.2％）と最も多く、物的要因に占める

割合は７割を超えていた。 
また、人的要因の内訳をみると、操作確認不十分が17件（12.9％）と最も多く、次いで

監視不十分が13件（9.8％）維持管理不十分10件（7.6％）の順であった。 
 

新潟県内の流出事故発生原因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 年～25 年中 
流出事故 
132 件 
(100％) 

流出事故発生原因 

23 年は東日本大震災による事故を除外している。 

21年 22年 23年 24年 25年 合計

5 3 1 1 10
1 1 1 1 4
4 4 2 4 3 17
1 2 3
5 2 1 3 2 13

16 12 3 9 7 47
8 13 17 10 9 57

0
1 1 2
2 3 1 2 8
1 1 1 6 1 10

12 17 19 18 11 77
1 1

3 1 3 7
31 29 23 30 19 132

誤操作

操作確認不十分

破損

小計

その他の要因

不明・調査中

合計

物的要因

操作未実施

監視不十分

小計
腐食等劣化

設計不良

故障

維持管理不十分

人的要因

施工不良



10 

 

ウ 腐食等劣化による流出事故について 

    過去５年間（平成21年～平成25年）における腐食等劣化による流出事故件数は一般取扱

所で18件（31.6％）と最も多く、次いで屋外タンク貯蔵所が12件（21.1％）となっている。 

H21 H22 H23 H24 H25 合計

製造所 1 1 1 1 4
屋内貯蔵所 1 1
屋外タンク貯蔵所 2 5 3 1 1 12
屋内タンク貯蔵所 0
地下タンク貯蔵所 2 2 2 1 1 8
簡易タンク貯蔵所 0
移動タンク貯蔵所 1 1
屋外貯蔵所 0
給油取扱所 1 3 2 3 9
販売取扱所 0
移送取扱所 1 1 2 4
一般取扱所 1 5 6 4 2 18
危険物施設以外 0

合計 8 13 17 10 9 57
タンク等本体(地上） 3 3 6
タンク等本体(地下） 1 1 1 3
地上設置配管 2 6 10 2 4 24
地下埋設配管 4 6 2 3 15
その他配管 3 1 1 1 6
容器 1 1
機器 1 1
不明 1 1

合計 8 13 17 10 9 57

施
設
種
別

流
出
箇
所

 
 

危険物施設別の腐食等劣化による流出事故件数 
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また、流出箇所別にみると、地上設置配管が24件（42.1％）と最も多く、次いで地下埋設

配管が15件（26.3％）となっている。 
 

腐食等劣化による流出箇所 

 

 

    設置年代で比較すると、1970年代～1980年代の設置施設に集中して発生している。 

 

 

 

 

 

21 年～25 年中 

腐食劣化 

57 件 

(100%) 
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 エ 危険物施設における流出事故の発生率 

過去５年間（平成21年～平成25年）における新潟県の危険物施設の流出事故発生率は全国

に比べて非常に高い水準にある。              

  (注)発生率：危険物施設１万件当たりの事故件数 

新潟県内の危険物施設の流出事故の発生率 

  21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 
製造所 481.9 111.1 108.7 326.1 107.5 
屋内貯蔵所    10.4  

屋外タンク貯蔵所 27.6 33.6 17.1 17.3 11.6 
屋内タンク貯蔵所      

地下タンク貯蔵所 7.2 7.5 7.7 8.1 2.9 
簡易タンク貯蔵所      

移動タンク貯蔵所 15.0 7.7 4.0  16.1 
屋外貯蔵所      

給油取扱所 24.7 15.2 26.0 21.2 21.7 
販売取扱所      

移送取扱所 425.5 217.4 869.6 217.4  

一般取扱所 35.4 58.2 27.3 64.8 28.3 
全施設(新潟県) 21.3 20.4 16.6 21.4 13.7 
全施設(全国) 7.6 7.7 8.7 8.4 8.7 

 

 

 

新潟県内の危険物施設の流出事故の発生率 

 


